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0 RGVOi ¢ ARRETE

DE DEFENSE EXTERIEURE
CONTRE L’'INCENDIE
(DECI)

N° ARSG-2023-07

LA RAVOIRE, le 9 mai 2023
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2225-1 et
suivants, L 2213-32 et R 2225-1 et suivants ;

Vu le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;

Vu l'arrété du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la Défense Extérieure
Contre I'lncendie NOR: INTE1522200A ;

Vu l'arrété préfectoral du 17 octobre 2018 approuvant le Réglement Départemental de la
Défense Extérieure Contre I'Incendie (RDDECI) de la Savoie ;

Considérant que le maire assure la défense extérieure contre I'incendie sur son territoire de
compétence ;

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de I'article R. 2225-4 du
CGCT, le maire a vocation & identifier les risques, la quantité, la qualité et I'implantation
des points d’eau incendie ;

Considérant que l'inventaire des points d’eau incendie peut-étre réalisé & I'aide des
informations disponibles & partir de la base de données informatisée du SDIS 73, mise a la
disposition de la commune, par convention gratuite ;

Considérant enfin que cette mission doit également prendre en compte les régles définies
au niveau départemental dans le RDDECI pris par arrété préfectoral précité en date du 17
octobre 2018 ;

ARRETE

Article 1 : Généralités
La défense extérieure contre I'incendie (DECI) désigne I’ensemble des moyens mis en ceuvre
pour assurer I'alimentation en eau des engins et matériels de lutte contre I'incendie, par

I'intermédiaire de points d’eau incendie (PEl) identifiés a cette fin.

Le présent arrété a pour objectif de procéder a I'identification des risques & prendre en
compte, d'inventorier les PEl et de fixer leurs modalités de contréle.

Le présent arrété est applicable sur la commune de LA RAVOIRE.
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Article 2 : Risques & prendre en compte dans le cadre de la DECI

Le Reéglement Départemental de la Défense Extérieure Contre [I'Incendie (RDDECI)
détermine des besoins en eau et I'espacement des points d’eau en fonction du type de
risque.

Les grilles de couverture figurant dans le guide technique annexé au RDDECI détaillent
I’estimation des besoins en eau pour chaque type de risque :

- Les batiments d’habitation,

- Les ERP et bureaux,

- Les industries,

- Les batiments agricoles non Installations Classées pour la Protection de
I’Environnement (ICPE),

- Les structures diverses,

- Les stockages & I'air libre non ICPE.

Article 3 : Liste des Points d'Eau Incendie (PEI)

L’ensemble des PEl publics et privés concourant & la DECI du territoire de compétence et
des sites particuliers sont ceux figurant dans la liste annexée au présent arrété (annexe 1).

Article 4 : Organisation de I'information entre les différents acteurs

Les échanges d’informations entre les différents acteurs de la DECI concernant les actions de
maintenance, de contréles techniques, ainsi que les états de disponibilité et d’indisponibilité
s'effectuent par l'intermédiaire de la base de données départementale informatisée des
PEI.

L'intégration automatique dans le logiciel de gestion des PEl du résultat du contrdle
technique peut se faire a l'aide d'un fichier d’import figurant en annexe du RDDECI.
L'opération est effectuée par le service DECI du SDIS 73.

Toute création, suppression, déplacement ou modification des caractéristiques d’un PEI
public ou privé doit faire I'objet d’'une information au SDIS 73. Ce dernier intégrera ces
changements dans sa base de données si I'information n’est pas directement renseignée par
le service public de DECI dans le logiciel de gestion des PEI.

Les cas de carence programmée de tout ou partie de la DECI (nettoyages de réservoirs,
travaux sur les réseaux...), devront faire I'objet d’un signalement au SDIS via I'adresse
électronique suivante : deci@sdis7 3.fr

Article 5 : Modalités de réalisation des contrdles techniques et fonctionnels des PEI

La périodicité des contrdles techniques de mesures (débit/pression) est fixée au minimum
une fois tous les cinq ans, selon les dispositions du RDDECI.

La périodicité des contrdles fonctionnels mentionnés dans le RDDECI est fixée & un an.


mailto:deci@sdis73.fr

L'ensemble des contréles et réparations sera assuré par les services de Grand Chambéry,
conformément & la délibération du 08/12/2022 n° 190-22C et de la décision du
01/03/2023 n° 022-23.

Article 6 : Exécution de I'arrété

Le maire est chargé, en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera notifié
au préfet de la Savoie et transmis au SDIS 73, et publié selon la réglementation en vigueur.

Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-2 du Code de justice administrative, le présent
arrété, a supposer que celui-ci fasse grief, peut faire I'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa
publication d’un recours contentieux auprés du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boite
postale 1135 — 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprés de la commune, étant précisé que celle-
ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du
rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-méme étre déférée & ce méme tribunal
administratif dans un délai de deux mois.
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73213 LA RAVOIRE Liste des P.E.I (annexe 1)

Légende : * Etat x - Indisponible \/ - En service x - Non conforme

* Anomalie I - Avec anomalies - Sans anomalie en service

* Accés - Non autorisée - Autorisée

* Signalisation - Problématique

Hyd rants Débits Pressions "i\r 2 2 @
m3h o %3 ?&' g
Diametre |Diameétre de % e
N° Privé Adresse Type s . A 1 bar | Statique | Dynam. © Observation Anomalies Position SIG X Position SIG Y
d'alim. sortie
Autre
1 [ |z1 Albanne . Chemin de la St Martin Pl 100 Inconnu 100x2x65 90 7,0 4,5 / i / J/ |SPECB stée impossible, grosse pierre devant le P! 931 046,00 6 497 803,00
N . Avis SDE: alimentation en 60 Pi canne carrée |Inopérant < 15 m3/h Manque bouchon DN 65
2 [0 |r des cedres Pl 80 60 1x65 10 5,0 0,0 x f f SDE CB Pesée impossible, muret et portail devant le Pl 929 913,00 6 498 695,00
3 D Route de Barby / Route de la Chavanne P1 100 100 100x2x65 85 6,4 3.2 f f f f SDE CB 931 620,68 6501 166,18
4 D 582 R St Exupéry PI 100 Inconnu 100x2x65 120 4,8 4.5 f f f f SDE CB 930 487,00 6 500 040,00
5 D ZI Albanne . Rue Archimede hauteur entrée Bolhoff P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,8 5.0 f f f f SDE CB 930 999,00 6 497 942,00
6 D ZI Albanne . Rue Archimede hauteur hotel de I'Albanne P1 100 Inconnu 100x2x65 120 7,4 5.7 f f f f SDE CB 930 824,00 6 498 364,00
25 R de I'Epine

SDE CB
7 E] Entrée Parking Souterrain P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,3 5.4 f f f f 931 227,00 6 501 269,00
8 D 432 R de Bel Air Sommet PI 100 Inconnu 100x2x65 70 4,5 1.9 f f f f SDE CB 931 231,00 6 498 432,00

, Bouchon DNG65 avec clapet remis en place
9 [0 R des Vendanges / Aliée des Sartos P1 100 Inconnu 100x2x65 120 5,6 5.0 » y y s |spE cB 930 422,00 6 499 970,00
10 E] R St Exupéry / Allée des Gerles P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,0 51 , f f f SDE CB 930 623,00 6 499 995,00
11 D 2088 route nationnale 6 D1006 Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,3 6.6 , f f f SDE CB 931 680,90 6 500 167,68
12 E] Rue des Carpinelles hauteur du N°389 Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 5,6 4.5 f f f #/ [SDECB 931 368,00 6 498 744,00
13 D 1R de I'Hélia Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,0 6.3 , f f f SDE CB 931 222,00 6 499 402,00
14 E] R Pasteur / Place Emile Herman Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,4 5.8 f f f #/ [SDECB 930 847,70 6 501 313,16
15 E] Rue de la Poste / Rue de la Concorde Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,7 5.8 f f f # [SDECB 931 121,40 6 499 763,64
16 [0 [RRichelieu/R des Accacias PI100 | Inconnu | 100x2x65 | 120 77 55 VAW / |spEce 931 362,00 6499 812,00
. . Pi purge manuelle SDE

17 D Rue des Belledonnes en face de la rue de la République Pl 100 Inconnu 100x2x65 75 5,0 2.5 f f f f 930 081,34 6500 012,32

CB
18 D 462 R Pasteur PI 100 Inconnu 100x2x65 96 6,3 4.2 , f f f SDE CB 931 180,04 6 501 445,97
19 D Rte de St Baldoph / Che du Grand Marais P1 100 Inconnu 100x2x65 73 5,0 2.3 f f f f SDE CB 931 602,19 6 497 847,24
20 D 390 R Emile Zola PI 100 Inconnu 100x2x65 102 7,4 5.2 , f f f SDE CB 931 723,00 6 499 804,00
21 D Rue Emile Zola 10m avant le N°5 PI 100 Inconnu 100x2x65 120 7,1 6.2 , f f f SDE CB 931 575,00 6 500 077,00
22 IZI Résidence du Vallon Fleuri Face accés batiment D Pl 100 Inconnu 100x2x65 122 7,0 5,8 J J J J Pl privé SDE CB 931 222,00 6 499 553,00
23 [ |7 R du Clos de Ia Chapelle Pl 100 Inconnu 100x2x65 65 7.5 1,4 / / / # |P!privé SDE CB 930 563,00 6 499 622,00
24 D 526 R Pasteur Pl 100 Inconnu 100x2x65 76 6,0 2.2 f f f f SDE CB 931 277,42 6 501 485,92

rue emile zola
25 D 10 m avant le num 5 Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,0 6.0 f f f f SDE CB 931 082,00 6 498 993,00
26 O |26 R duPre Joii PI 100 Inconnu | 100x2x65 | 120 6,2 5.3 AN / Joint d embase de la canne changé SDE 931 469,00 6 499 069,00
! : CB ! ’




Légende : * Etat x - Indisponible \/ - En service x - Non conforme
* Anomalie I - Avec anomalies - Sans anomalie en service
* Acces - Non autorisée - Autorisée
* Signalisation - Problématique
Hyd rants thi)]ns Pressions Y’i\, 1*% 1*% é)
i e | % |3
Diametre |Diameétre de % e
N° Privé Adresse Type s . A 1 bar | Statique | Dynam. © Observation Anomalies Position SIG X Position SIG Y
d'alim. sortie
27 |:| R du Pré Hibou Immeuble Les Courlis Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,5 6.5 J 4 SDE CB A repeindre 930 988,00 6 499 987,00
4
28 [0 |150Rdela Savoyarde / Impasse de la Savoyarde P1 100 Inconnu 100x2x65 48 7,3 0.0 « i J J SDE CB Débit non conforme Pl 100 930 434,00 6 499 664,00
R P. et M.Curie
SDE CB 931 134,14 6 501 049,92
29 |:| Face Seigneurie Gauthier P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,6 55 J J J J‘
30 |:| Rue Kléber Devant Point P Pl 100 Inconnu 100x2x65 88 7,0 3.9 J J J J SDE CB 931 411,62 6 500 181,43
31 |ZI R du Clos Catherine Centre Lotissement PI 100 Inconnu 100x2x65 108 7,0 5,0 x i J J Pi privé SDE CB Absence d'eau 931 258,00 6 499 330,00
32 |:| 8 Av de la Liberté Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,5 6.6 J J J J SDE CB 930 950,00 6 499 513,00
Volume de dégagement non conforme Ouverture
Rue d i difficile
ue des peupliers .
33 |:| ik P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,8 6.0 > SDE CB A repeindre 930 917,00 6 499 859,00
Devant Immeuble Amedée 8 J [ 4 J J Gabarit des arceaux de protection ne permettant
pas le branchement des sorties de 65 .
34 |:| Av de Mestre / R Henri Bordeau Pl 100 Inconnu 100x2x65 101 7,5 5.0 J f J J SDE CB 931 015,00 6 499 331,00
R J.J.Rousseau -
- SDE CB Débit non conforme P1 100 929 786,00 6499 195,00
35 |:| Aprés Centre Equestre P1 100 Inconnu 100x2x65 48 4,3 0.0 « i J J‘
36 |:| R Pasteur / R des Trembles Pl 100 Inconnu 100x2x65 86 6,2 3.1 J J J J SDE CB 931 416,26 6 501 540,32
37 |:| Chemin de la Plaine Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,8 5.9 J J « J SDE CB 931 652,00 6 500 497,00
Numérotation faite SDE . s
38 |:| R de la Chavanne / R du Penay PI 100 Inconnu 100x2x65 102 5,7 4.2 J i J J cB Coffre cassé ou détérioré 931 710,62 6 501 505,40
D 1006
SDE CB 931 901,62 6 499 909,52
39 |:| Face 4 [Entrée de ['Aérodrome Pl 100 100 100x2x65 120 7,4 5.8 J J J‘ J '
40 |:| 5 R de Saint Gras P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,6 4.0 J‘ - SDE CB Ouverture difficile 931 190,00 6 499 208,00
i Vv I/
41 D R du Vieux Moulin / Rte de Barby PI 100 Inconnu 100x2x65 120 6,4 6.0 J‘ J‘ J‘ J SDE CB 931 464,00 6 501 262,00
R Richelieu
SDE CB 931 271,00 6 499 955,00
42 |:| A Gauche Entrée du College Pl 100 Inconnu 100x2x65 70 7,8 3,5 J‘ J‘ J‘ J
3 | @ |RauVilad PI100 | Inconnu | 100x2x65 | 150 7.8 7,2 P! privé SDE CB 930 994,00 6 499 639,00
Immeuble Le Concorde !
44 |:| R Lamartine / Rte de Barby Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 5,7 55 J J « J SDE CB 931 255,02 6501 213,72
45 |:| 141 R du Vieux Moulin Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,3 5.4 J‘ 4 SDE CB Ouverture difficile volant grippé 931 553,00 6 501 336,00
4
46 |:| 3 R du Pré Joli Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,6 5.6 J f « J SDE CB 931 286,00 6499 161,00
47 |:| 266 R du Crest Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,8 6.7 J 4 SDE CB A repeindre 930 690,00 6 499 429,00
4
48 |:| Carrefour de la Trousse / Rte de Challes P1 100 Inconnu 100x2x65 32 6,8 0.0 x . SDE CB Débit non conforme P1 100 930 774,00 6 501 198,00
i |V |/
49 |:| 300 R Emile Zola Pl 100 Inconnu 100x2x65 115 7,3 4.8 J J « J SDE CB 931 658,00 6 499 879,00
Numérotation faite SDE Pesée du Pl impossible, pas d accés pour les
50 |:| R du Pré Joli Millieu Impasse PI 100 Inconnu 100x2x65 140 6,8 55 J i J J cB venoules p pi p! 931 328,00 6 499 170,00
. Pi purge manuelle SDE
51 [J 158 Rte de Myans Face R de Bel Air PI 100 Inconnu 100x2x65 120 7,0 6.1 J‘ J J‘ J CB 930 921,00 6 498 716,00
52 |:| R de Montlevin / R de la Chambotte Pl 100 Inconnu 100x2x65 62 4,5 1.1 J J J J SDE CB 929 749,00 6 498 887,00




Légende : * Etat x - Indisponible \/ - En service x - Non conforme
* Anomalie I - Avec anomalies - Sans anomalie en service
* Acces - Non autorisée - Autorisée
* Signalisation - Problématique
Hyd rants Débits Pressions & |3 2 é)
m3h 2 |2 Q |9
. - S
N° Privé Adresse Type Dlsf\m.etre Dlamet!’e de A 1 bar | Statique | Dynam. © Observation Anomalies Position SIG X Position SIG Y
d'alim. sortie
53 |ZI Rés du Vallon Fleuri Angle Sud Ouest du bat E PI 100 Inconnu 100x2x65 128 7,0 5,8 , J J J Pl privé SDE CB 931 255,00 6 499 459,00
54 |:| R des Carpinelles / R de Joigny P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,7 6.3 f i J J SDE CB A repeindre 931 201,00 6 499 087,00
R de la Concorde -
Pl privé SDE CB 931 160,00 6 499 606,00
55 |Z[ Angle Sud du batiment A2 P1 100 Inconnu 100x2x65 117 7,8 6,0 J J J‘ J prive
Débit non conforme P1 100 Ouverture difficile
56 |:| R de la République Face R Duguesclin Pl 100 Inconnu 100x2x65 48 7,9 0.0 « 4 J J SDE CB A . 930 473,00 6 499 398,00
I repeindre
57 |:| R des Belledonnes / R Phillibert Curial P1 100 Inconnu 100x2x65 80 7,3 3.9 f J J J SDE CB 930 659,00 6 499 774,00
36 R de la Dent du chat Les Oréades
SDE CB 931 348,70 6501 301,72
58 |:| entre parking souterain P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,4 5.4 f J J J
59 ] |Rue des Aulnes.Devant immeuble Blanche de Montferrat PI 100 Inconnu 100x2x65 120 7,3 6.7 / l ‘/ # |SPECB Volume de dégagement non conforme 930 966,00 6 499 734,00
60 |:| 8 R Victor Hugo Pl 100 Inconnu 100x2x65 37 6,1 0.0 « 4 SDE CB Débit non conforme PI 100 931 358,21 6 501 159,48
4
61 |:| R René Cassin / R Kléber Pl 100 Inconnu 100x2x65 78 7,0 2.6 , J J J SDE CB 931 264,00 6 500 147,00
R Richelieu
SDE CB 931 401,00 6499 412,00
62 |:| imp du Ctre Ccial Richelieu P1 100 Inconnu 100x2x65 120 7,1 53 f J J J‘
Rue Elsa Triolet Lo
Pi privé SDE CB 931 184,89 6 499 904,26
63 M Fond Impasse du Collége P1 100 Inconnu 100x2x65 85 7,8 4,5 r 4 ‘/ ‘/ J p
64 |:| 10 R Amélie Gex Pl 100 Inconnu 100x2x65 95 7,7 4.6 f J J f SDE CB 930 783,00 6 499 288,00
65 |:| Rue Gérard Souche.A droite devant I'hotel de ville P1 100 Inconnu 100x2x65 110 7,4 5.0 f J J J SDE CB 931 075,00 6 499 859,00
1545 Rte d'Apremont
SDE CB 930 707,00 6 498 432,00
66 |:| pkg restaurant le sympa,dans sapins Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,1 6.6 f J J J
67 |:| 24 R de la République P1 100 Inconnu 100x2x65 44 7,8 0.0 x i J J SDE CB Débit non conforme P1 100 930 321,00 6 499 605,00
68 |:| ZI Albanne . Rue Archimede au bout cul de sac P1 100 Inconnu 100x2x65 120 7,5 6.7 f J J J SDE CB 930 787,00 6 498 523,00
69 |:| ZI Albanne . Rue Archimede hauteur entrée de la zone P1 100 Inconnu 100x2x65 120 7,3 54 f J J J SDE CB 930 899,00 6 498 164,00
70 D 193 Av du Collége PI 100 Inconnu 100x2x65 120 7,0 6.0 , J J J SDE CB 930 367,00 6 499 001,00
71 |:| 27 R de la Genétaie P1 100 Inconnu 100x2x65 105 6,2 5.0 — SDE CB Hydrant & numéroter A repeindre 931 575,00 6 499 128,00
Ji Vv
Pi purge manuelle SDE s
72 |:| 127 Chemin du Bois Noir Pl 100 Inconnu 100x2x65 33 7,6 0.0 x i J J Cpru 9 u Débit non conforme P1 100 930 631,00 6 498 310,00
73 |:| Rue P.et M.Curie hauteur NEA Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,5 5.2 , J J J‘ SDE CB 931 310,26 6 500 781,80
74 |:| R Costa de Beauregard / R Victor Lyonne P1 100 Inconnu 100x2x65 120 55 5.0 , f J , SDE CB 930 871,00 6 500 457,00
75 |:| 236 R de I'Eglise Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,8 7.3 J 4 SDE CB Ouverture difficile 931 226,00 6 499 696,00
4
R de la Chavanne Intérieur LEP Pi a linterieur du lep, accés impossible SDE
931 657,00 6 501 346,00
76 D a I'EST de la grande et vers le batiment Lecorbusier PI 100 Inconnu 100x2x65 120 6.0 4,5 J J J J CB
77 |Z[ Rte de Barby P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,8 6.2 f J J‘ J Pl privé SDE CB 930 994,79 6501 211,45
78 |:| R du Crest / R Duguesclin Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,6 6.6 - SDE CB A repeindre 930 603,00 6 499 535,00
v
79 |:| ZI Albanne . Route d'Apremont angle entrée de la zone P1 100 Inconnu 65x2x100 120 7,5 6.9 , J J J‘ SDE CB 930 817,00 6 498 138,00




Légende : * Etat x - Indisponible \/ - En service x - Non conforme
* Anomalie I - Avec anomalies - Sans anomalie en service
* Acces - Non autorisée - Autorisée
* Signalisation - Problématique
Hyd rants Débits Pressions & 2 2 é)
m3h o 9% ?&‘ g
Diametre |Diameétre de % e
N° Privé Adresse Type s . A 1 bar | Statique | Dynam. © Observation Anomalies Position SIG X Position SIG Y
d'alim. sortie
80 [] |r Aristide Berges / R P. et M.Curie PI 100 Inconnu 100x2x65 120 6,5 5.2 r 4 i J J‘ SDE CB Ouverture difficile volant grippé 931 491,10 6500 705,80
81 |:| 21 R George Guynemer P1 100 Inconnu 100x2x65 120 4,6 3.4 , i J‘ J SDE CB A repeindre 930 326,00 6 500 187,00
83 |:| R Georges Clémenceau / R P. et M.Curie Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,1 6.0 , J J J‘ SDE CB 931 240,82 6 500 929,82
ZI Albanne
SDE CB 930 831,00 6 498 007,00
84 |:| Parking - Sous la Route d'Apremont P1 100 Inconnu 100x2x65 84 7,0 4.0 f J J J‘
85 |:| R Costa de Beauregard Entrée Buffalo Grill Pl 100 100 100x2x65 120 6,8 6.0 , J J J‘ SDE CB 931 090,00 6 500 761,00
86 |:| Rue Sébastien Charlety devant la concession Volvo Pl 100 Inconnu 100x2x65 72 7,0 2.1 , J J J‘ SDE CB 931 341,00 6 500 421,00
Av du Collé Débit non conforme PI 100 Coffre cassé ou
v du Collége i
87 |:| P1 100 Inconnu 100x2x65 42 7,0 1,0 x — SDE CB détérioré 930 135,00 6 498 966,00
Angle Nord du gymnase [/ J J Dans une propriété privée, acces impossible
88 |:| R des Vendanges / R de la Croix de Léchaud Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,2 6.0 , J J J‘ SDE CB 930 398,00 6 499 892,00
89 I:l 705 R de la Chavanne Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,3 5.4 , J J J‘ SDE CB 931 646,00 6 501 055,00
90 I:l R de I'Eglise / R Richelieu Pl 100 Inconnu 100x2x65 109 6,7 4.5 , J J J‘ SDE CB 931 425,00 6499 701,00
R René Cassin .
Pi neuf SDE CB 931 273,00 6 500 215,00
91 O Devant parking Super U P1 100 Inconnu 100x2x65 74 7,0 2.8 ‘/‘ J J ‘/‘
92 |:| R de la Concorde / 410 R Sébastien Charlety P1 100 Inconnu 100x2x65 98 7,0 4.9 — SDE CB A repeindre 931 488,00 6 500 219,00
1
93 I:‘ 197 R du Galibier PI 100 Inconnu 100x2x65 88 4,8 3.0 , J‘ J J SDE CB 930 751,00 6 500 340,00
Av du Granier Pi purge manuelle SDE
929 626,00 6 498 958,00
94 |:| Face R des Gottelands P1 100 Inconnu 100x2x65 88 4,0 2.8 f J J J cB )
95 |:| RN 6 / Av Louis Armand cote fiat Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,2 6.3 , J J J‘ SDE CB 931 410,50 6 500 530,84
Av Joseph Fontanet
SDE CB 931 416,00 6 498 922,00
96 |:| Lycée du Granier - Fond parking P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,6 6.2 f J J J‘
97 I:l 9 R de la Clairiere Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 6,4 5.4 , J J J‘ SDE CB 931 151,00 6 501 153,00
98 I:l R de Bel Air / 165 R Marcoz Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 5,8 4.2 , , J f SDE CB 931 092,00 6 498 651,00
99 |Z[ 3 R du Nivolet P1 100 Inconnu 100x2x65 62 6,0 1,6 f J J‘ f Pi prive SDE CB 931 441,00 6 501 416,00
100 |Z[ R P. et M.Curie Devant portail Botanic P1 100 Inconnu 100x2x65 150 6,8 6,0 f i J J PI privé SDE CB milieu d'une foret de bambou 931 413,82 6 500 664,28
101 |:| R de la Concorde Devant Salle des Fétes Pl 100 Inconnu 100x2x65 104 7,6 4.8 , , J J‘ SDE CB 931 291,00 6 499 875,00
102 |:| R du Bois de Leysse / RN 6 Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,1 5.6 4 SDE CB Ouverture difficile volant grippé 931 533,00 6 500 395,00
|1
103 [ AV Joseph Fontanet . PI 100 Inconnu | 100x2x65 | 150 6,7 5,8 s Pi derriere portail, dans domaine privé SDE | o re difficile 931 497,00 6 498 819,00
Devant logements de fonction I cB
104 I:‘ 124 Rte de Barby Sur le Parking PI 100 Inconnu 100x2x65 120 6,8 6.3 , J‘ J J SDE CB 930 964,53 6501 231,84
105 |:| 11 R de la Biche P1 100 Inconnu 100x2x65 85 6,6 3.6 — SDE CB A repeindre 931 441,00 6 499 187,00
Ji Vv
106 |:| Rte d'Apremont / R J.J.Rousseau P1 100 Inconnu 100x2x65 120 7,8 6.4 — SDE CB A repeindre 930 392,00 6 499 186,00
1
Av du Collége s
- SDE CB Débit non conforme PI 100 930 240,00 6 498 964,00
107 O Devant collége sous Fenseigne P1 100 Inconnu 100x2x65 40 7,4 0.0 x i J ‘/ i




Légende : * Etat x - Indisponible \/ - En service x - Non conforme
* Anomalie I - Avec anomalies - Sans anomalie en service
* Acces - Non autorisée - Autorisée
* Signalisation - Problématique
Hyd rants Débits Pressions Y’i\, 1*7 1*7 é)
m3h o 2 ) g
3 o© 5
Diametre |Diameétre de % e
N° Privé Adresse Type s . A 1 bar | Statique | Dynam. © Observation Anomalies Position SIG X Position SIG Y
d'alim. sortie
254 Rte d'Apremont . L Autre
108 | Dans lenceinte de Fentreprise Pl 100 Inconnu | 100x2x65 93 8,0 4,5 \/ i \/ J Pl privé SDE CB Pl dans domaine privé, pesée impossible 930 091,00 6 499 499,00
109 |:| 11 R de la Genétaie Pl 100 Inconnu 100x2x65 108 6,5 4.5 J‘ — SDE CB Ouverture difficile A repeindre 931 550,00 6 499 303,00
i v |/
110 D Rue de la Concorde PI 100 100 100x2x65 120 7,6 7.4 J J‘ J J SDE CB 931 180,26 6499 777,67
111 D 480 R Hector Berlioz PI 100 Inconnu 100x2x65 120 7,0 6.4 J J‘ J J SDE CB 930 900,00 6 500 198,00
Bouchon DNG65 remis en place SDE
112 [ |Av Joseph Fontanet Vers chaufferie P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,6 6.0 J‘ J J‘ J CBU : P 931 594,00 6 498 993,00
Pi purge manuelle
114 |:| 10 R de la Chataigneraie PI 100 Inconnu 100x2x65 42 4.8 0.0 x — J J‘ Bouchon DN65 remis en place SDE Débit non conforme P1 100 A repeindre 930 456,00 6 501 085,00
CB
115 I:l 22 R Amélie Gex Pl 100 Inconnu 100x2x65 63 7,7 1.7 J , J J‘ SDE CB 930 880,00 6499 168,00
116 |:| R Aristide Bergés Entreprise Chazal P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,6 55 J J J‘ J SDE CB 931 476,00 6 500 865,00
117 |:| Z| Albanne . Route d'Apremont hauteur Bolhoff Pl 100 Inconnu 65x2x100 120 6,9 6.3 J J J J SDE CB 930 830,00 6 497 888,00
942 Route de Barby .
- SDE CB cloture bois 931 781,06 6 501 225,32
118 |:| Face Entrée Principale du LEP P1 100 Inconnu 100x2x65 110 6,1 4.2 J i « J
119 |:| R du Galibier / R Victor Lyonne Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 4,2 3.7 J J J J SDE CB 930 749,00 6 500 487,00
120 |:| R du Petit Clos de Léchaud / Allée des Treilles Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 4,7 3.5 J J J J SDE CB 930 642,00 6 500 311,00
121 |:| R des Vendanges / R du Petit Clos de Léchaud Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 4,0 3.6 J J J J SDE CB 930 503,00 6 500 241,00
122 [0 |rRdes Vendanges / R Georges Guynemer P1 100 Inconnu 100x2x65 120 4,4 3.9 J J J J SDE CB 930 524,00 6 500 175,00
123 I:l 191 R Hector Berlioz Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 7,4 6.6 J J J J‘ SDE CB 930 806,00 6 499 896,00
124 I:l 731 R St Exupéry Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 51 4.0 J J J J‘ SDE CB 930 346,00 6 500 120,00
125 IZI 100 Allée du 22 Avril 1860 PI 100 Inconnu 100x2x65 90 8,0 4,5 J J J J Pl privé SDE CB 930 472,00 6 499 548,00
Volant changé SDE
126 [J R du Pré Joli Dans virage P1 100 Inconnu 100x2x65 120 6,1 5.1 J‘ J‘ J‘ J CB 931 337,00 6 498 950,00
127 I:l 198 R Pasteur Pl 100 Inconnu 100x2x65 112 6,6 4.8 J J J J‘ SDE CB 930 983,57 6 501 360,15
128 |:| R de la Parpillette 100m avant I'ancienne RN6 Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 5,4 4.5 J J J J SDE CB 930 265,00 6501 032,00
129 |:| 305 R de la Parpillette hauteur chemin du sous bois Pl 100 Inconnu 100x2x65 120 5,6 4.4 J f J J SDE CB 930 222,00 6 500 854,00
. i borne de puisage a 1 métre. SDE
130 |:| R de la Parpillette / R du Mont St Michel PI 100 Inconnu 100x2x65 120 57 4.9 J J J J cB 930 172,00 6 500 649,00
131 |:| Route d'Apremont / Chemin des Prés Entrée Déchetterie P1 100 Inconnu 100x2x65 120 7,6 7.0 J‘ J‘ J J SDE CB 930 652,00 6 498 808,00
132 V1 |che de la plaine livraison jardilan PI 100 100 100x2x65 150 7,0 6,0 f J J‘ J Pi privé SDE CB 931 781,82 6500 261,76
133 |:| Allée du Clos St Antoine angle Allée des Terrasses P1 100 100 100x2x65 120 6,6 5.2 J i J‘ J SDE CB Coffre cassé ou détérioré 930 221,00 6 499 956,00
134 I:l n°180 allée du clos St Antoine Pl 100 100 100x2x65 116 6,2 4.8 J J J J‘ SDE CB 930 183,00 6 500 066,00




Légende : * Etat x - Indisponible J - En service x - Non conforme
* Anomalie I - Avec anomalies - Sans anomalie en service
* Acces - Non autorisée - Autorisée
* Signalisation - Problématique
Hydrants Débits | Pressions Y EEEED
m3h o 9% ?&‘ g
Diametre |Diameétre de % e . )
N° Privé Adresse Type s . A 1 bar | Statique | Dynam. © Observation Anomalies Position SIG X Position SIG Y
d'alim. sortie
135 |ZI La Villette . Rue de La Pioulaz PI 100 Inconnu 100x2x65 95 4,5 3,2 f J J J Pi privé SDE CB 930 371,00 6 498 821,00
136 [V1 |alée Jean Louis Chanéac Les Carpinelles PI 100 Inconnu 100x2x65 150 6,0 55 ' 4 J J J Pi privé SDE CB 931 402,00 6 498 863,00
137 |ZI Allée Madame De Warens PI 100 Inconnu 100x2x65 150 7,8 6,0 f J J J Pi privé SDE CB 930 005,00 6 499 369,00
Rue Rene Cassin
SDE CB
138 |:| Les Vergers De La Colline P1 100 Inconnu 100x2x65 75 7,5 2.5 f J J J‘ 931 226,00 6 500 311,00
Rue du Clapet
SDE CB
139 |:| Face Entreprise Piccon P1 100 200 100x2x65 120 7,4 7.1 f J J J‘ 929 815,00 6 499 506,00
140 D Rue du Clapet PI 100 200 100x2x65 120 7,9 6.5 , J J‘ J SDE CB 929 818,00 6 499 380,00
RD 1006
SDE CB
141 |:| Station Total P1 100 Inconnu 100x2x65 100 7,1 5.3 f J J J‘ 931 031,56 6 500 925,60
142 D Rue Sébastien Charléty PI 100 Inconnu 100x2x65 101 7,0 4.6 , J J‘ J SDE CB 931 412,00 6 500 254,00
143 @ [/ue Richelieu . . Pl 100 Inconnu | Inconnu 275 11,0 11.0 > Pl privé SDE CB Pression dynamique non conforme 931 208,67 6500 012,56
Zone de Valmar- Parking le Silo ! I i
Numérotation faite SDE Absence d'eau
144 [0 [Rue des violettes P1 100 60 100x2x65 22 4,8 0.0 x . ‘/ J cB Débit restreint < 30 m3/h Débit non conforme PI 930 116,61 6 500 945,34
[ 100
145 |ZI 103 Impasse Gay Lussac Les Carrés Harmonie P1 100 100 100x2x65 110 7,0 0.0 f J J J SDE CB 931 252,69 6 501 053,35
146 |Z[ rue Bertrand de la Perouse Domaine Costa de Beauregard Pl 100 Inconnu Inconnu 95 9,0 4.8 f J J J Pl privé SDE CB 931 060,86 6 500 416,62
D1006 .
Pl SDE CB
147 v camping aéroclub Pl 100 100 100x2x65 0 0,0 0,0 ‘/ ‘/ ‘/ J privé 931 849,56 6 500 033,43
Allée du Pré d Elise L
PI SDE CB
148 M | ond do tissoment PI 100 100 100x2x65 0 0,0 00 | S| | [P 931 135,93 6499 457,17
149 |:| 377 rue JJ Rousseau clos du Resset entrée lotissement PI 100 100 Inconnu 82 53 0.0 f J J J 930 017,00 6 499 295,00




	ARSG-2023-07 Arrêté DECI - 073-217302132-20230509-ARSG-2023-07-AR
	ARSG-2023-07 Arrêté DECI (Liste PEI La Ravoire)
	Table 1


